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Photo et Identification

Commentaire Valeurs

Bâtiment / local Atelier 04
Machine Promatec

Appareil Démarreur

Défaut Echauffement d’un conducteur

Risque :

Thermogramme 26/06/2005
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FLIR Systems

Etiquette Valeur
Sp1 32.7 °C

Ar1: Max 45.2 °C

Delta T 13.5°C
Delta T corrigé 0°C

Analyse & Action recommandée :
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Date:

05/10/05

Inspecté par :
Signature:….………..………… date :

Réparé par : .....………………………………………… date:

Commentaire :………………………………………..
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